
このたびは長府製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

20807882 （M）

●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管し、
おわかりにならないことや、不具合が生じたときにお役立てください。

●保証書は販売店からお受け取りになる際に、必要事項が記入されていることを必ず確認してください。
●製品改良により、本体・仕様などが説明書の内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

形名

●本書にはリモコンの操作説明は記載されていません。 
リモコンに付属している「取扱説明書」と併せてお読みください。

ご使用前のお願い

AEYC-0640M
AEYC-0640ME1
AEYC-0640MH
AEYC-1040MHX
AEYC-1040MHXE1

冷温水熱源機

取扱説明書

保証書別添付
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特　長

冷温水熱源機の動き
がいつもと違う
12・13ページ

リモコンにエラーコード
が出ている！
13ページ

困ったときは？

お手入れは
どうしたらいいの？
8〜11ページ

●地球に優しく省エネで安心な冷温水熱源機です。
●地球環境に優しい新冷媒を使用しているため、オゾン層を破壊しません。
●電気を使用していますので温室効果の原因になる二酸化炭素の排出も抑制します。
●大気中の熱を利用する省エネ性に優れたヒートポンプ方式を採用しています。
●圧縮機により電気を効率よく利用するので従来の電気ヒータ式よりお得です。
●火を使わずに循環水を加熱する安全設計です。



ご
使
用
の
前
に

特　長........................................................................ 	2
安全上の注意............................................................... 	4
各部の名称.................................................................. 	8

必
要
な
と
き
に

日常の点検・手入れ..................................................... 	8
（点検・手入れの前に）.................................................... 	9
（点検）....................................................................... 	9
（点検のおすすめ）......................................................... 	9
（手入れ）.................................................................... 	10
（シーズン前の準備）....................................................... 	10
（長期間使用しない場合）.................................................. 	10
（循環水の補給）............................................................ 	11
故障かな？と思ったら
（修理を依頼する前に）.................................................... 	12
（エラーコード）............................................................ 	13
仕　様........................................................................ 	14
アフターサービス..................................................... 	裏表紙

以下の内容はリモコンに付属している取扱説明書で説明しています。
●リモコンの操作方法
●別売の補助ヒータユニットの設定（※）

●HEMS接続の設定（※）

●E-CON接続の設定

※システムにより設定できないものがあります。

ページも　　く　　じ
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安全上の注意

●お守りいただく内容を、次の絵表示で説明しています。

禁止
「してはいけない」内容です。

実行
「しなければならない」内容です。 一般的な警告・注意

人が死亡、重傷を負う可能性、火災の可能性が想定される内容です。

人が軽傷を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容です。

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

次のような場所に設置されていないことを確認してください
●最低外気温が−25℃以下になるおそれがある地域 

(外気温が−20℃を下回る場合は必ず連続運転で使用してください。)
●近くに高温になるものがある場所(能力不足・故障の原因)
●隣家などに近い場所(騒音苦情の原因)
●工業用ミシンなど高周波ノイズを発生する機器がある場所(誤作動・故障の原因）
●塩害の起きやすい場所(腐食の原因)
●温泉地などで硫化ガスにさらされる場所(腐食・故障の原因)
●アンモニアにさらされる場所(腐食・故障の原因)
●積雪により機器がふさがれてしまう場所(能力不足・故障の原因)
●機器の吹出口からの風が動植物にあたる場所(動植物への悪影響)

騒音にご配慮ください
●据付けにあたっては機器の重量に充分耐える場所で、運転音や振動が増大しない場所を選んでください。
●機器の吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑にならないような場所を選んでください。
●機器の吹出口の近くにものを置くと、能力低下・騒音・故障の原因になることがありますので、吹出口付近には障

害物を置かないでください。
●運転中に異音がする場合は運転を停止し、ブレーカを「切」にしてお買い求めの販売店にご相談ください。

●ここに示した事項は、危害・損害の程度によって次のように分類されます。�
いずれも安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
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ご
使
用
の
前
に

必
要
な
と
き
に

●機器の移設・修理はお買い求めの販売
店に相談する
お客様ご自身で移設・修理をされ不備があると、
火災・感電・水漏れの原因になります。

移設・修理時

●指定冷媒以外は使用（冷媒補充・入替
え）しない
機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。

据付け時

●据付けはお買い求めの販売店に依頼する
お客様ご自身で据付工事をされ不備があると、
火災・感電・水漏れ・機器の落下の原因になり
ます。

●アース工事をする
アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアー
ス線に接続しないでください。 
アース工事が不完全な場合は感電の原因になり
ます。

●漏電遮断器を取付ける
漏電遮断器の設置が必要です。取付けられてい
ないと感電の原因になります。

●吸込口や吹出口に指や棒などを入れない
(けがの原因)
内部でファンが高速回転しています。

吸込口
(側面・裏面)

吹出口

●自分で分解・改造をしない
(火災・感電・けが・水漏れの原因)

●不凍液を乳幼児やお子様の手の届く所
に置かない
万一飲んだ場合は、すぐに吐かせて医師の診断
を受けてください。健康を害する原因になりま
す。

異常時の処置
1.�以下の場合はすぐに使用を中止する

・ブレーカがたびたび落ちる。
・運転中にこげくさい臭いがする。
・配管接続部から水が漏れる。
・架台や吊り下げなどの取付け部品に腐食や緩みがある。
・異常な音や振動がする。
・その他の異常や故障がある。

2.�運転を停止してブレーカを「切」にする

3.�使用を中止し、お買い求めの販売店に連絡する

低温やけどに注意
●床暖房運転時に床暖房パネルの上で就
寝しない
乳幼児・お子様・お年寄り・病気のかた・から
だの不自由なかた・皮膚の弱いかた・非常に疲
れているかた・深酒・睡眠薬を飲まれたかたは、
熱くてもお客様ご自身で調節ができないため、
低温やけどの原因になります。

●床面温度を上げすぎない
床面温度を上げすぎて、長時間接触すると低温
やけどの原因になります。

●パネルヒータや配管に触らない
乳幼児・お子様・からだの不自由なかたなどだ
けで使用しないでください。
ガードを設けるなどの処置を行ってください。

使用時
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安全上の注意

据付け時

●油煙の多い場所、油成分が浮遊してい
る場所、可燃性ガス・腐食性ガスや金
属製のほこりがある場所には設置しな
い
万一ガスが漏れて機器の周囲にたまると、火災・
故障・腐食の原因になることがあります。

●冷房運転を行う場合は配管や放熱器が
結露しても問題ないシステムにする
特に床暖房パネルで冷房運転を行うと、結露に
より床材などが腐食する原因になることがあり
ます。

●純正部品以外は使用しない
(事故の原因)
事故防止のため当社純正部品以外は使用しない
でください。

●家庭用以外の使用禁止
(事故の原因)
この機器は一般家庭でご使用いただくために製
造されたものです。

●他の目的に使用しない
食品・精密機器・美術品の保存や動植物の生育
など特殊な用途には使用しないでください。思
わぬ事故の原因になることがあります。

床暖房パネルについて
●ライターやスプレーなどを置かない

（爆発や火災の原因）

●釘や突起物を刺したり、固いものをぶ
つけたり、落としたりしない
床暖房パネルの破損により水漏れや故障の原因
になることがあります。

●1箇所に荷重をかけない
ピアノなどの重いものを置く場合は緩衝材を敷
いて、1箇所に荷重がかからないように設置し
てください。床暖房パネルが破損し、水漏れの
原因になることがあります。

●調度品や家具などを置かない
熱がこもり、ひずみなどが発生する原因になる
ことがあります。

●張り替えや修理はお買い求めの販売店、
または専門業者に依頼する
お客様ご自身で行うと水漏れの原因になること
があります。

パネルヒータについて
●上に乗ったり、重いものや洗濯物を載
せたりしない
(けが・変形・破損・腐食の原因)

●ペットや植物を近づけない
(事故や植物が枯れる原因)

●水滴や洗剤などがかかった場合は錆び
やすいので乾いた布ですぐにふく
(故障の原因)

●修理はお買い求めの販売店、または専
門業者に依頼する
お客様ご自身で行うと水漏れの原因になること
があります。

換気について
●ときどき換気する

(酸欠事故の原因)
燃焼器具などをいっしょに使用する場合は、
こまめに換気してください。

●閉め切った部屋で目が痛くなる場合は
換気する
ホルムアルデヒドなどによる体調不良の原因に
なることがあります。換気してください。

使用時
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ご
使
用
の
前
に

必
要
な
と
き
に

●落雷のおそれがあるときの処置
(火災・感電・故障の原因)
雷による一時的な過電圧で電子部品を損傷するこ
とがありますので、雷が発生したときは、運転を
停止しすみやかにブレーカを「切」にしてください。

やけどに注意
●運転中や停止直後に圧力キャップのふ
たを開けない
循環水が飛び散ってやけどの原因になることが
あります。

●循環水には別売の純正不凍液や純正補充液を使用する
指定以外のものを入れると故障の原因になることがあります。

使用時

床暖房パネルについて
●直射日光に注意

床暖房パネルが天然木の場合は、直射日光が長くあたる
と熱や紫外線による変色の原因になることがあります。

●室内の乾燥に注意
連続運転すると室内が乾燥しすぎて床にすき間やひび割
れが生じる原因になることがあります。加湿器の併用を
おすすめします。

●ファンヒーターを使用する場合は、マットな
どで保護する
(変形や変色の原因)

● 床暖房パネルの上にホットカーペットを敷かない
(変形や変色の原因)

●床暖房パネルの上でこたつの電源を入れない
(変形や変色の原因)

●床の汚れに注意
水・薬品・醤油などをこぼした場合は、すみやかにふき
とってください。そのまま放置すると、床暖房パネルが
腐食する原因になることがあります。常時水の飛び散る
おそれのある台所や洗面所は通気性のよいマットなどを
敷いて保護してください。

使用上の注意
●機器の上に乗ったり、�
ものを載せたりしない
(けがの原因)

●機器の下や近くに電気製品や濡れて困
るものを置かない
(感電や故障の原因)

機器から水滴が滴下することがあります。

●据付台を傷んだまま使用しない
(けがの原因)

機器の落下につながります。

●金属部に触らない
(けがの原因)

機器の側面や裏面のアルミ部分に触らないでください。

●運転時は機器のカバーを�
はずす
(故障の原因)

●掃除をするときは運転を停止し、ブレ
ーカを「切」にする
(感電やけがの原因)

内部でファンが高速回転しています。

●機器の周囲に落ち葉がたまらないよう
にする
落ち葉などがあると、小動物が侵入して内部の
電気部品に触れ、発火・発煙・故障の原因にな
ることがあります。



イラストはイメージです。
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各部の名称
外観図

前パネル

吹出口

水位計

排水口
(底面)

形名記載位置

循環水接続口

配線カバー

アース端子
(機器内)

給水口カバー

吸込口
(側面・裏面)

日常の点検・手入れ
●点検・手入れのときは手袋などの保護具を着用してください。けがの原因になることがあり

ます。
●機器に直接水をかけて掃除をしないでください。感電の原因になることがあります。
●手入れのときは、機器の金属部に触らないでください。また、機器の側面や裏面のアルミ部

分に触らないでください。けがの原因になることがあります。
●手入れのときは、不安定な台の上に乗らないでください。落下・転倒してけがの原因になる

ことがあります。
●部品の分解・調整は絶対にしないでください。
●異常があるときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。

AEYC-1040MHX
AEYC-1040MHXE1

AEYC-0640M
AEYC-0640ME1
AEYC-0640MH

前パネル

吹出口 水位計

排水口
(底面)

形名記載位置

循環水接続口

配線カバー

アース端子
(機器内)

給水口カバー

吸込口
(側面・裏面)
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必
要
な
と
き
に

必
要
な
と
き
に

適時に

1ケ月に1回以上

アースの確認
アース線が途中で切れていないことを確認してください。

ブレーカの作動確認
ブレーカが正常に作動することを確認してください。

循環水の確認
●機器や配管などから液漏れしていないことを確認してく

ださい。
●循環水（赤色）が水位計の上限から下限の正常範囲内にあ

ることを確認してください。少ないときは「循環水の補
給」に従ってください。 11�ページ

吸込口や吹出口の確認
吸込口や吹出口がふさがれていると正常な運転ができず、
能力低下・騒音・故障の原因になることがあります。

点検

水位計

上限

下限

リモコン

ブレーカ

屋内分電盤

アース線

吹出口吸込口
(側面・裏面)

配管

機器本体

水位計

正常範囲

循環水の確認

イラストはAEYC-1040MHXです｡

機器の除雪
機器が雪で埋まることがないように除雪を行ってください。
除雪しないと能力が低下します。

積雪時

点検のおすすめ

●長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要になります。 
機器を安心して長くご使用いただくために、1年に1回程度は定期点検を受けることをおすすめします。

●定期点検はお買い求めの販売店にご相談ください｡(定期点検は有料です｡)

点検・手入れの前に

●運転している場合は運転を停止してください。 
停止しないと内部でファンが高速回転していますので、けがの原因になることがあります。

2ブレーカを「切」にする

1リモコンの運転入/切スイッチまたは主電源入/切スイッチを「切」にする

ご
使
用
の
前
に

ご
使
用
の
前
に
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日常の点検・手入れ

シーズン前の準備

1循環水の水位、および循環水が漏れていないことを確認する

2吸込口や吹出口がふさがれていないことを確認する

3ブレーカを「入」にする

●循環水（赤色）が水位計の上限から下限の正常範囲内にあることを確認してください。 
少ないときは「循環水の補給」に従ってください。 11�ページ

●機器や接続部から循環水（赤色）が漏れていないことを確認してください。

ふさがれていると正常な運転ができず、能力低下・騒音・故障の原因になることがあります。

手入れ

周辺の掃除
機器周辺のゴミや落ち葉を掃除してください。 
吸込口がつまると能力低下の原因になることがあります。
また落ち葉などがあると、小動物が侵入して発火・発煙・
故障の原因になることがあります。

循環水の入れ替え
●循環水に使用している不凍液は交換が必要です。お買い求めの販売店にご依頼ください。
●不凍液は当社純正部品の不凍液を必ず使用してください。外気温が−20℃ (無風状態)まで凍結しません。不凍液を薄める

と故障や能力低下の原因になることがあります。 
他メーカーの不凍液を混ぜたり、使用したりしないでください。正常な運転ができないだけでなく、故障の原因になるこ
とがあります。

機器本体とリモコンの掃除
水や化学ぞうきんなどは使わず、柔らかい布でからぶきし
てください。ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉・
ガラスクリーナーなどは使用しないでください。印刷や塗
装のはがれ、傷の原因になることがあります。

水位計

上限

下限

ブレーカ

屋内分電盤

吸込口
(側面・裏面)

イラストはAEYC-1040MHXです｡

吹出口

配管

機器本体 循環水の確認

水位計

正常範囲

適時に

8〜10年に1回以上

長期間使用しない場合

●リモコンの運転入/切スイッチまたは主電源入/切スイッチで運転を停止して、ブレーカを「切」にしてください。



11

ご
使
用
の
前
に

必
要
な
と
き
に

必
要
な
と
き
に

ご
使
用
の
前
に

●運転中や停止直後は圧力キャップを開けないでください。循環水が飛び散ってやけどの原因
になることがあります。運転停止後しばらくして循環水が冷めてから開けてください。

循環水の補給

●循環水（赤色）が水位計の下限より少ないときは、別売の純正補充液を補給してください。

●リモコンに「LL」（水位低下）・「EL」（水位異常低下）・「液補充」表示を表示した場合は以下の処置を行ってください。

2機器上部の給水口カバーをはずす

4給水口カバーを取付ける

5リモコンの運転入/切スイッチまたは
主電源入/切スイッチを「入」にする

1リモコンの運転入/切スイッチまたは主電源入/切スイッチを「切」にする

3純正補充液を排水皿にゆっくり流し、
水位計の規定位置まで補給する
純正補充液以外を入れないでください。
故障の原因になることがあります。

※運転入/切スイッチまたは主電源入/切スイッチが「入」のとき

水位計

上限

下限

ねじ

給水口カバー

排水皿

ねじ

給水口カバー

排水皿

水位計

規定位置

●AEYC-1040MHX
　AEYC-1040MHXE1

●AEYC-0640M
　AEYC-0640ME1
　AEYC-0640MH

2循環水が冷めてから機器上部の給水口カバーをはずす

6給水口カバーを取付ける

3圧力キャップを左に回してはずす

7リモコンの運転入/切スイッチまたは
主電源入/切スイッチを「入」にする

4給水口の口元まで純正補充液をゆっく
り補給した後、圧力キャップを閉める

1リモコンの運転入/切スイッチまたは主電源入/切スイッチを「切」にする

●AEYC-1040MHX
　AEYC-1040MHXE1

●AEYC-0640M
　AEYC-0640ME1
　AEYC-0640MH ねじ

給水口カバー

圧力キャップ

給水口

排水皿

圧力キャップ

給水口

排水皿

ねじ

給水口カバー

水位計

上限

下限

水位計

規定位置

※運転入/切スイッチまたは主電源入/切スイッチが「入」のとき

5純正補充液を排水皿にゆっくり流し、
水位計の規定位置まで補給する

純正補充液以外を入れないでください。
故障の原因になることがあります。

ブレーカを「切」にする
必要はありません｡

ブレーカを「切」にする
必要はありません｡
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故障かな？と思ったら

こんなときは 確認してください

冷
暖
房

暖まらない

冷たくならない

設定した温度にならない

●設定温度は適切ですか。
●機器の吸込口や吹出口がふさがれていませんか。
●外気温が低いと暖房能力が低下しますので、他の暖房器具を併用してください。
●外気温が高いと冷房能力が低下しますので、他の冷房器具を併用してください。
●窓やドアが開いていませんか。
●換気扇が回っていませんか。
●循環水が充分入っていますか。 11�ページ
●配管の設置条件や機器本体の設定、および室内空気の流れなどにより、お客様が設定した室温と実際

に感じる温度が異なる場合があります。

機
器

運転しない ●ブレーカが「切」になっていませんか。ブレーカを「入」にしてください。

運転中に止まる

停止中に機器が運転する
●タイマーを設定していませんか。 リモコン取扱説明書参照

音がする
●運転を始めたときや停止したときに“シュルシュル”“グッググ”などの音がしますが、これは機器内の

冷媒(液)が流れている音です。故障・異常ではありません。

床から水の流れる音がする ●循環水が充分入っていますか。 11�ページ

湯気が出る ●暖房運転中に機器から湯気が出るのは、霜取り運転によるものです。故障・異常ではありません。

リ
モ
コ
ン

リモコンの操作ができない ●チャイルドロックをセットしていませんか。 リモコン取扱説明書参照

リモコンに何も表示しない

運転入/切スイッチまたは主電源
入/切スイッチが「入」にならない

（※）

●ブレーカが「切」になっていませんか。ブレーカを「入」にしてください。

運転入/切スイッチまたは主電源
入/切スイッチを一度「切」にして
から再度すぐに「入」にしても運
転しない（※）

●機器を保護するため、約3分間は運転しません。

タイマーの設定ができない
●現在時刻を設定していますか。停電したときやブレーカを「切」にしたときは、現在時刻が合っている

ことを確認してください。 リモコン取扱説明書参照

まいにちタイマー運転が解除さ
れた（※）

おすすめタイマー運転が解除さ
れた（※）

●24時間以上停電した場合は、「まいにちタイマー運転」または「おすすめタイマー運転」が解除されるこ
とがあります。

●「まいにちタイマー運転」中にセーブスイッチを押すと「まいにちタイマー運転」は解除され、セーブ温
度で運転を開始します。

温度を変更できない（※）

●暖房運転では「セーブ温度」を「通常温度」より高い温度に設定することはできません。 
また、「通常温度」を「セーブ温度」より低い温度に設定することはできません｡

●冷房運転では「セーブ温度」を「通常温度」より低い温度に設定することはできません。 
また、「通常温度」を「セーブ温度」より高い温度に設定することはできません｡

表示画面が消灯している ●何も操作しない状態が約5分間続くと表示画面のバックライトが消灯します。

表示画面の色が変化する
●表示画面を正面以外から見ると表示色が変化して見えることがあります。また表示内容などにより明

るさにムラが生じることがあります。

表示画面の切換わりが遅い ●気温が下がると表示の切換わりが遅くなることがあります。

時刻が点滅している ●現在時刻を設定してください。 リモコン取扱説明書参照

「液補充」表示が出ている ●機器や配管などから水漏れしていないことを確認し、「循環水の補給」に従ってください。 11�ページ

※接続するリモコンによりスイッチや運転の名称は異なります。

故障ではない場合がありますので、修理を依頼する前にもう一度確認してください。

修理を依頼する前に

運転中に誤作動したときは
●万一運転中に雷、自動車無線などで誤作動したり、動かなくなったり、リモコン操作を受けつけなくなったりした

ときはブレーカを｢切｣にし、3分間以上待って再度ブレーカを「入」にした後に、リモコンの運転入/切スイッチまた
は主電源入/切スイッチを押して「入」にしてください。
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エラーコードが消えた

リモコンにエラーコードを表示したとき/機器が運転しないとき
●以下の処置を行ってください。

エラーコード表示位置

エラーコード 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードを表示します。

ブレーカを「入」にする

運転しない、または運転が停止した（※）

再度同じエラーコードを表示した
または運転しない

いいえ

いいえ はい

いいえはい はい

リモコンにエラーコードを表示している

1.ブレーカを「切」にする
2.お買い求めの販売店に連絡する

確認・処置を行う

表示しているエラーコードが「エラーコード一覧」にあるブレーカが「入」になっている

通常通り使用できます。

※ �運転を停止しないエラー
コードもあります。

エラーコード 説　明  確　認・処　置

F8
E8
740
750
760

通信異常

●ブレーカを｢切｣にし、3分間以上待ってから再度ブレーカを｢入｣にしてください。 
その後、現在時刻を設定し直してください。 リモコン取扱説明書参照  
それでも直らない場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

●熱源機のブレーカが「切」になっていませんか。熱源機のブレーカを「入」にしてく
ださい。 
 ヘッダーボックスに接続しているリモコンが、CMR-2630・CMR-2630S・
CMR-2640・CMR-2640Sの場合

LL 水位低下（警告表示） 機器や配管などから水漏れしていないことを確認し、「循環水の補給」に従ってくだ
さい。 11�ページEL 水位異常低下

■�警告表示について 
エラーコードを表示していても機器は使用できますが、すみやかに確認・処置を行ってください。

エラーコード一覧

はいいいえ

エラーコード

表示画面は説明のためのもので実際とは異なります。
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仕　様
形 名

AEYC-0640M 　
AEYC-0640ME1
AEYC-0640MH　

AEYC-1040MHX 　
AEYC-1040MHXE1

種 類 ヒートポンプ式冷温水熱源機

電 源 単相200V　50/60Hz

循 環 水 回 路 半密閉式

暖
房
運
転

温 水 出 力 (kW) 6.7（※1） 10.0（※2）

消 費 電 力 (W) 1,635 2,440

運 転 電 流 (A) 8.3 12.3

騒 音 (dB) 47 49

エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 4.10 4.10

冷
房
運
転(

※
5)

冷 水 出 力 (kW) 5.0（※3） 7.1（※4）

消 費 電 力 (W) 1,755 2,220

運 転 電 流 (A) 8.9 11.2

騒 音 (dB) 46 48

エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 2.85 3.20

ポ ン プ 水 量 (L/min) 2〜15 2〜28.9

循 環 水
（不凍液）

機 器 内 (L) 2.9 3.8

最大システム保有水量 (L) 49 97

循 環 水 配 管 接 続
往 き R3/4(20A)

戻 り R3/4(20A)

循環水配管 最 大 高 低 差 (m) 上方：6、下方：4

最 大 電 流 (A) 12.7 20.1

総 質 量 (kg) 51 77

外 形 寸 法(高 さ × 幅 × 奥 行) (mm) 675×825×300 882×850×441（給水タンク含む）

付 属 品
ドレンエルボ、E-CON・HTU用リード線、取扱説明書、据付工事説明書、保証書

圧着端子、絶縁キャップ、エア抜きチューブ

●｢エネルギー消費効率｣の成績係数(COP)は消費電力1キロワットあたりの温水出力、冷水出力を表したものです。
●運転していないときでもマイコンをはたらかせるため、約2ワットの電力を消費します。(HEMS接続時は3.5ワット)

※1 温水出力は外気温7℃(乾球)、6℃(湿球)、循環水戻り温度25℃、循環水量毎分12.0リットル時の値です。
　　循環水戻り温度により｢エネルギー消費効率｣の成績係数(COP)の値は異なります。
※2 温水出力は外気温7℃(乾球)、6℃(湿球)、循環水戻り温度25℃、循環水量毎分22.7リットル時の値です。
　　循環水戻り温度により｢エネルギー消費効率｣の成績係数(COP)の値は異なります。
※3 冷水出力は外気温35℃(乾球)、24℃(湿球)、循環水往き温度15℃、循環水量毎分12.0リットル時の値です。
　　循環水往き温度により｢エネルギー消費効率｣の成績係数(COP)の値は異なります。
※4 冷水出力は外気温35℃(乾球)、24℃(湿球)、循環水往き温度15℃、循環水量毎分22.7リットル時の値です。
　　循環水往き温度により｢エネルギー消費効率｣の成績係数(COP)の値は異なります。
※5 システムにより｢冷房運転｣ができないものがあります。

AEYC-0640M・AEYC-0640ME1・AEYC-0640MHにはGWP（地球温暖化係数）が2090のフ
ロン類が封入されています。
地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄などにあたってはフロン類の回収が必要です。

AEYC-1040MHX・AEYC-1040MHXE1にはGWP（地球温暖化係数）が675のフロン類が封入
されています。
地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄などにあたってはフロン類の回収が必要です。

●この表示はこの製品に温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、認識していただくための表示です。
●製品を取りはずす際はフロン類の回収が必要です。
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●リモコンの温度調節範囲

暖房運転

CMR-2612
室温制御 通常温度：  8〜30℃　　セーブ温度：  7〜29℃

循環水温度制御 通常温度：11〜50℃　　セーブ温度：10〜49℃

CMR-2614 11〜50℃

CMR-2630
CMR-2630S

通常温度：11〜50℃　　セーブ温度：10〜49℃

CMR-2640
CMR-2640S

室温制御 16〜30℃

循環水温度制御 10〜50℃

冷房運転

CMR-2612
室温制御 通常温度：16〜29℃　　セーブ温度：17〜30℃

循環水温度制御 通常温度：  7〜29℃　　セーブ温度：  8〜30℃

CMR-2614 7〜29℃

CMR-2630
CMR-2630S

通常温度：  7〜29℃　　セーブ温度：  8〜30℃

温度調節は1℃ごとに設定できます。



修理に関する
お問い合わせ

商品に関する
お問い合わせ24時間365日受付 平日　　8:10～18:00

土日祝　8:10～17:00  

本社 〒752-8555 山口県下関市長府扇町2-1

住宅設備機器総合メーカー

お客様から取得いたしました個人情報
は、お客様へのお問い合わせ対応を目
的として利用し、適切に管理します。
修理業務等を委託する場合や正当な理
由がある場合を除き、第三者に開示・
提供いたしません。

※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

一般のお客様から
のお問い合わせは、
フリーダイヤルへ

携帯電話からは  0570-666-339
（通話料金がかかります）

0120-925-339

補修用性能部品の保有期間は、この製品
の製造打ち切り後10年です。

愛情点検 長年ご使用の冷温水熱源機の点検を！

ご使用中止

こんな症状は
ありませんか

●ブレーカがたびたび落ちる。
●運転中にこげくさい臭いがする。
●配管接続部から水が漏れる。
●架台や吊り下げなどの取付け部品に腐食や
　緩みがある。

●異常な音や振動がする。
●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、運転を停止して
ブレーカを切り、お買い求めの販売店に
点検・修理を依頼してください。

アフターサービス

お買い上げ日 　　　　　年　　　　　月　　　　　日

販 売 店 名
電話番号

品 名 冷温水熱源機

形 名
AEYC-

機器の外装に貼ってあるシールに記載されていま
す。 8�ページ

故障の状況 できるだけ詳しく

お名前・ご住所・電話番号・訪問ご希望日

※お買い上げ時に  の欄に必要事項をご記入ください。

●修理を依頼するときは、お買い上げ日と右の内容を
お知らせください。

●修理料金は①技術料＋②部品代＋③出張料などで構
成されています。

　①�診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・試
運転などの作業にかかる料金です。

　②修理に使用した部品代金です。 
　③製品のある場所に技術者を派遣するための料金です。

●「故障かな？と思ったら」12・13�ページ を確認していた
だき、直らないときは 

お買い求めの販売店にご連絡ください。

修理を依頼するとき

●増改築、引越しなどで機器を取りはずしたり、再設置する場合は専門の技術が必要になりますので、お買い求めの
販売店にご相談ください。 
この場合の取りはずし、設置は保証期間内でも費用がかかります。

転居または機器を移設するとき

●補修用性能部品の保有期間は、この製品の製造打ち切り後10年です。
性能部品とは製品の機能を維持するために必要な部品です。

補修用性能部品について

保証・修理について
●この機器には「保証書」がついています。正常な使用状態において故障した場合には、保証書の規定に従って修理い

たします。お買い求めの販売店にご連絡ください。
●保証期間経過後の修理についても、お買い求めの販売店にご相談ください。


