








































■床暖房停止
床暖房ボタンを再度押す1 ¡「床暖房」マークが消灯します。

¡床パネルの枚数が多い場合、設定床温まで上がらないことがあります。
¡自動運転の場合、室温を優先して火力を制御しますので、設定床温まで上がらないことがありま
す。

¡点火・消火・床暖房運転のとき、キシミ音がすることがありますが、金属の膨張・収縮音で異常
ではありません。

¡床暖房運転にした場合や床暖房運転せずに大燃焼を継続した場合、一時的に｢ゴボッ｣という循環
水中の蒸気が抜ける音がしますが、異常ではありません。
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■消火
運転スイッチを再度押して、｢切｣にする1 ¡運転ランプが消灯し
液晶表示部が温度表示または火力表示から現在時刻表示に切
換ります。

対流用ファンはストーブが冷えるまでの約8分間回り続けます。

お出かけになるときは、必ず運転スイッチを「切」にして消火してください。

、10秒後バックライトが暗くなります。

1

使用方法 つづき
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■使用上の注意
高温部に注意
ストーブの上面板・上面ガード・前面ガードなどは高温です。
やけどに注意してください。
特にお子さまをストーブに近づけないでください。
保護ガード(関連部材)のご使用をおすすめします。
上面ガードを取り外したり、前面ガードを開いたまま使用しない
でください。
放熱器やガラスなどの高温部に誤ってふれますとやけどをします。
給排気筒トップや排気管は高温です。やけどに注意してください。

給排気筒トップ閉そく危険
給排気筒トップの周りが雪でふさがれたままで使用しないでくだ
さい。ふさがれているときは、除雪してください。
閉そくしていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。

雷時の注意
雷が接近したときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
激しい雷の影響でストーブが故障するおそれがあります。

ガラスには水をかけたり、衝撃をあたえたりしないでください。
ガラスが割れ危険です。

ストーブ前面付近は、ふく射熱が強いので熱に弱いものを置いたり、敷いたりしないでください。
変色や変形したりすることがあります。

シーズンオフのように長期間使用しないときは電源プラグを抜いてください。
また、シーズン始めに使用される場合は、使用前の準備（14～16ページ）や試運転（50ペー
ジ）の項を参照して確認および操作してください。

低温やけどに注意
長時間皮膚の同じ場所に触れないでください。
比較的低い温度(40℃～60℃)でも低温やけどや脱水症状の原因
になります。次のようなかたがご使用になるときは、まわりのか
たが常に注意してあげてください。
乳幼児、お子さま、お年寄り、病人や身体の不自由なかた
皮膚の弱いかた　 睡眠薬などを服用されたかた　
深酒、疲労の激しいかた
心臓病などで身体を暖めることを医師から止められているかた

カーペットのはがれに注意
カーペットがずれたり、めくれたまま使用しないでください。
床パネルに直接触れると、やけどのおそれがあります。

循環液(不凍液、補充液)の保管に注意
循環液(不凍液、補充液)は幼児の手の届かない所に保管してくだ
さい。
万一、飲んだ場合にはすぐに吐かせて、医師の診断を受けてく
ださい。

長期間使用しますと、ガラス内部に白い物質が付着することがあります。
これは灯油成分中の硫黄分が付着するためで、ガラスの耐久性には問題ありません。
（有料にて交換することができます。）

禁止

注意

注意

注意

高温注意
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■時刻合せ
¡はじめて使用するときや停電後、表示が     になっている場合には、時刻合せを行ってください。

1
室温・火力調節ボタンの『　　』『　　』を押す

2
¡『　　』（時刻送り）ボタンを押すと時刻は順に進み、『　　』（時刻
戻し）ボタンを押すと逆に進みます。
ボタンを押し続けると早送りになります。

設定切換ボタンを押して、「時刻合せ」
を表示させる

停止中でも運転中でも合せることができます。

¡

10秒間操作がないと「時刻合せ」が消灯し、現在時刻表示または火力
表示に切換ります。

¡

停電があると記憶が解除されます。再設定してください。¡

¡時刻合せ中は「時刻合せ」が点滅します。

21

運転中の表示を現在時刻にする設定について
運転中の表示を現在時刻に設定することができます。下記の手順を参考に設定してください。
①時刻合せを行っていない場合は、時刻合せを行ってください。
②運転スイッチを「切」にして室温・火力調節ボタンの「　  」を10秒以上押してください。
　「ピピピッ」とブザー音が鳴り『　　 』『　　 』と表示して運転中の表示が現在時刻に設定され
ます。もう一度同じ操作を行うと「ピピピッ」とブザー音が鳴り『　　 』『　  』と表示して自
動運転時は設定温度と現在温度、手動運転時は火力表示に戻ります。

¡運転中の表示を現在時刻に設定した場合、運転中に火力調節、室温調節、床温調節を行うと操作
終了から２分間、火力または温度を表示し、運転中にタイマー時刻合せを行うと操作終了から
10秒間、タイマー時刻を表示します。

¡運転中の表示を現在時刻に設定した場合、設定は記憶されますが、停電で現在時刻の記憶が解除
された場合、運転中の表示は、自動運転時は設定温度と現在温度、手動運転時は火力表示になり
ます。現在時刻合せを行うと、運転中、再び現在時刻を表示するようになります。

使用方法 つづき

省電力表示機能の解除について
運転スイッチが「切」のとき時計表示をさせたい場合は、設定切換ボタンを１０秒以上押してくだ
さい。運転スイッチの状態は「入」「切」どちらでも受け付けます。「ピピピッ」音を発して液晶表
示部に『Lcd』→『on』と表示し、省電力表示機能を解除します。もう一度操作すると「ピピピッ」
音を発して『Lcd』→『oFF』と表示し、省電力表示機能が有効になります。
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タイマー時刻合せ■タイマー運転
¡寒い朝などおめざめ前にお好みの時刻に運転を開始します。

設定切換ボタンを押して、「タイマー合せ」
を表示させる1
室温・火力調節ボタンの『　　』『　　』を
押す2
¡分は5分きざみで動きます。

¡タイマー時刻は一度設定すると記憶されます
ので、次から設定する必要はありません。

停止中でも運転中でも合せることができます。

¡停電があると記憶が解除されます。
再設定してください。

¡『　  』（時刻送り）ボタンを押すと時刻は順
に進み、『　  』（時刻戻し）ボタンを押すと逆
に進みます。
ボタンを押し続けると早送りになります。¡

¡タイマー時刻合せ中は「タイマー合せ」が点滅
します。

¡10秒間操作がないと「タイマー合せ」が消灯
し、現在時刻表示または火力表示に切換りま
す。

21
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※出荷時は、「
「 」

※1：「 」と同じ明るさです。
※2：暗くなりません。

」に設定しています。

  

バックライト（照明）の明るさ調節について 
タイマー待機時および運転スイッチを「切」にした10秒後のバックラ
イト（照明）の明るさを調節することができます。以下の手順を参考に
して設定してください。
①運転スイッチ「切」時にタイマーボタンを5秒以上押してください。
②「ピピピッ」とブザー音が鳴り、液晶表示部の表示が「　　　」へ切換りま
　す。（操作音を消音設定している場合は、ブザー音は鳴りません。）
③「　　　」の状態から室温・火力調節ボタンの『    』『    』を押すごとに

 と切換ります。（バックライトの明るさも同時に変化します。）
　（注）「　　　」を表示させると「タイマー」マークも点滅表
　　　　示します。
④設定したい内容を表示させて、室温・火力調節ボタンの『　  』
 『　  』以外のボタンを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
 （5秒間操作がない場合も通常の表示に戻ります。）   

 

  

「 」 「 」 「 」 「 」　「 」 

タイマーボタンを押す3 ¡「タイマー」マークが表示します。
¡10

¡「タイマー合せ」表示中はタイマー時刻を設定することができます。

秒間液晶表示部に「タイマー合せ」とタ
イマー時刻を表示し、その後バックライト
（照明）が暗くなります。

お好みの運転を予約する4 ¡自動／手動運転・セーブ運転・床暖房運転・サブヒータ運転を設定することができます。
¡サブヒータ併用運転を予約する場合は、サブヒータボタンを押して「サブヒータ」マークを表
示させてください。

■タイマー運転
油タンクの送油バルブを開く1
¡運転ランプが点灯します。
¡燃焼中にセットする場合、運転スイッチを
｢入｣にする必要はありません。

運転スイッチを押して、｢入｣にする2

タイマー点火

3 2

 

「 」
（明）
「ON」
（※2）

「 」

「ON」

「 」
（出荷時）

「ON」「ON」

「 」
（暗）

「OFF」タイマー待機時

「ON」
（※2）「ON」「ON」「ON」「ON」

（※1）
運転スイッチ
「切」10秒後

使用方法 つづき
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1
■タイマー運転の解除

1

（21ペー

運転スイッチを再度押して、｢切｣にする

¡タイマー時刻前に点火する場合は、再度タイマーボタンを押してください。（「タイマー」マー
クが消灯し、温度または火力が表示されます。また、バックライトが明るくなります。）
バックライトの明るさを「　　　」に設定している場合は、タイマーボタンを2回押してください。
（1回で液晶表示部が表示し、2回目で「タイマー」マークが消灯します。）

¡「タイマー」マークが消灯し、バックライト
が明るくなります。
（バックライトは10秒後再度暗くなります。）
バックライトの明るさを「　　　」に設定し
ている場合は、液晶表示部に現在時刻が表示
されます。

¡時刻合せをしていないとタイマー運転はできません。先に時刻合せを行ってください。（23ペー
　ジ参照）
¡タイマー運転をする場合は、周囲に可燃物があったり、その他危険な状態のないことを確認して
　ください。
¡お出かけのときはタイマー運転をしないでください。予想しない事故が発生するおそれがあります。
¡停電したときや運転中にチェックモードが表示されたときは、タイマー運転は解除されます。
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¡セーブ運転を連続して使用しますと、ガラスにすすが付くことがあります。ときどきセーブ運転
を解除し、火力を中～大で1～2時間燃焼させてください。

■セーブ運転（自動運転時）
¡比較的暖い時期など、設定室温より室温が上がりすぎるときにご使用ください。燃焼･消火を繰り返し、室温を調節します。

セーブボタンを押す1 ¡「セーブ」マークが表示します。

■セーブ運転の解除
セーブボタンを再度押す1 ¡「セーブ」マークが消灯します。

¡室温が設定室温より約2℃上昇したときは、
「セーブ」マークが点滅となり、この状態
が2分間続くと消火します。

¡再点火は室温が設定室温に下がったと
（ストーブが冷えると運転ランプは点灯に変わりますが「セーブ」マークは点滅を継続します。）

き、「セーブ」マークが点滅から点灯に変わり、点火し
ます。

¡セーブ運転は燃焼・消火をくりかえしますので、室温の変動が大きくなります。

セーブ運転は手動運転にしますと自動的
に解除されます。

11,

¡セーブ運転は一度セットすると記憶されます。運転スイッチを「切」にして消火しても解除され
ません。

¡停電したときは、セーブ運転は解除されます。

使用方法 つづき
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¡ストーブ単独運転中はサブヒータ運転を受け付けません。
床暖房運転にしてからサブヒータボタンを押してください。

■サブヒータ運転¡サブヒータ運転は内蔵した電気ヒータで床暖房をします。

床暖房ボタンを押す1 ¡「床暖房」マークが表示します。

■サブヒータ運転の解除
サブヒータボタンを再度押す1 ¡「サブヒータ」マークが消灯します。

サブヒータボタンを押す2 ¡「サブヒータ」マークが表示します。

ストーブ同時運転 ¡床暖房がストーブの火力だけでは暖まりにくい場合に使用します。

1 2,1

サブヒータ運転は運転スイッチを「切」
にしたときやタイマーセットをしたとき
に解除されます。

28



運転スイッチが「切」になっていることを
確認する1

■サブヒータ運転の解除
サブヒータボタンを再度押す1 ¡「サブヒータ」マークが消灯します。

サブヒータボタンを押す2 ¡「サブヒータ」マークが表示します。

単独運転 ¡ストーブを運転しないで床暖房をする場合に使用します。

12,1

使用方法 つづき
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室温・火力調節ボタンの『　　』『　　』を

■チャイルドロック ¡子供などによるいたずらを防止します。

室温・火力調節ボタンの『　　』『　　』を　　
3秒以上同時に押す1
¡「ピー」とブザー音が鳴り、「　　　」マー
クが表示されます。

¡運転スイッチを「切」にすることおよびサブ
ヒータ単独運転を「切」にすること以外の操
作ができません。

再度3秒以上同時に押す1
¡「ピー」とブザー音が鳴り、「　　　」マー
クが消灯します。

■チャイルドロックの解除

チャイルドロックについて
お子様などによるいたずら操作の防止や、誤って運転スイッチを押しても点火しないようにしたい
ときに使用します。

¡操作音を消音設定している場合は、ブザー音は鳴りません。

11,

¡停電したときや運転中にチェックモードが表示されたときは、チャイルドロックは解除されます。
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処 置 の 方 法チェックモード安全装置のなまえ
作動の原因

安全装置
異常が生じたとき、自動的に消火する装置です。

安全装置が作動した場合、運転スイッチを「切」にし、ストーブが冷えてから下記の処
置をしてください。

対震自動消火装置

停電安全装置

温風過熱防止装置

点火安全装置

燃焼制御装置

温水過熱防止装置

不完全燃焼防止装置 

【連続不完全燃焼通知機能】 

【再点火防止機能】 

積算作動回数1～2回 

積算作動回数3回 

（点滅）

積算作動回数4回 

（点灯）

●

●

●

●地震（震度5程度以上）のとき
●強い振動や衝撃を受けたとき

●停電したとき
●電源プラグが抜けたとき

●点火不良

●途中で火が消えたとき

●温水回路が閉止されたとき

●不完全燃焼になった排ガスが
室内に漏れたとき 

●連続して不完全燃焼防止装置
が作動したとき 

●連続して不完全燃焼防止装置
が作動したとき 

●対流ガードにほこりがたまっ
たり、対流ガードがカーテン
などでおおわれたとき

次のことを確認し、再点火操作してください。
●油タンクの送油バルブが閉じられていないか。
●ゴム製送油管に空気だまりがないか。
（50ページ参照）
●定油面器の安全装置が作動していないか。
（15ページ参照）
●再びチェックモードが表示される場合に
は、お買い求めの販売店又は最寄りのサン
ポット支店・営業所へご連絡ください。

次のことを確認し、再点火操作してください。
●排気管が外れていないか、他の燃焼機器
の影響を受けていないか確認してくださ
い。（33、37ページ参照）

●給排気筒トップの先端がふさがれていない
か。（33ページ参照）

●再びチェックモードが表示される場合に
は、お買い求めの販売店又は最寄りのサン
ポット支店・営業所へご連絡ください。

ストーブの周囲や給気管・排気管の外れや
ゆるみ、油漏れなどの異常がないことを確
認し再点火操作してください。

通電後、再点火操作してください。

対流ガードの掃除や障害物などの原因を取
り除いてから再点火操作してください。

温水バルブが開いているか、温水配管がつ
まったり、つぶれていないか確認し、再点
火操作してください。

室内の換気を行い、お買い求めの販売店又
は最寄りのサンポット支店・営業所へご連
絡ください。
「　　　」が点灯するとストーブが使用でき
なくなります。  
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処 置 の 方 法チェックモード装置のなまえ
作動の原因

循環水検知装置

その他の装置

排気管抜け検知装置

●

●排気管接続部の外れ
●排気管抜け検知リード線が外
れたり断線したとき

●循環水が不足したとき

排気管や排気管抜け検知リード線を点検
し、確実に接続してから再点火操作してく
ださい。

補給後、再点火操作してください。
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使
　
　
　
用
　
　
　
ご
　
　
　
と

シ

ズ
ン
は
じ
め

方　　　　　　　　法点検・手入れ項目時期

日常の点検･手入れ

■点検・手入れのときの注意
● 必ず運転スイッチを｢切｣にして、ストーブの運転を停止し、ストーブが冷えた状態で行
ってください。

給気ホース
排気管

● 給気ホース・排気管の接続箇所が
外れていないか点検します。

● 給気ホースが排気管にあたってい
ないか点検します。

給排気筒トップ ● 室外の給排気筒トップが鳥の巣や
ビニール袋などでふさがれていな
いか点検します。

油漏れ･油のたまり･
油のにじみ

● ゴム製送油管や置台に油漏れ、油
のたまり、油のにじみがないか点
検します。

周囲の可燃物・引火物 ● ストーブの上や周囲・給排気筒ト
ップの周囲に可燃物、引火物がな
いか点検します。

排ガスの漏れ ● 排ガスのにおいや、目がチカチカ
しないか点検します。排ガスが漏
れていますと危険です。

給排気筒トップ ● 給排気筒トップが雪や氷でふさが
れていないか点検します。ふさが
れていると異常燃焼することがあ
り危険です。

■点検・手入れの必要項目、時期、方法

水漏れ ● 温水配管に水漏れがないか点検し
ます。
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ソフトパネル4.5畳
以上の使用でドレン
ホースの栓を外して
いる場合のみ

温水暖房用補充液※

または水道水を補給
してください。

※不凍液中の防錆・防食成
分は、使用していると空気
中の酸素に触れ、徐々に低
下していきます。それを補う
のが温水暖房用補充液です。

循環水の水位が「下限」以下まで低下しますと、液晶表示部に
『E-04』のチェックモードが表示されます。

不凍液での補給はしないでください。不凍液の主成分（凍結防
止成分）は蒸発せず水分が蒸発して循環水が減るため不凍液を
補給すると、濃度があがり故障の原因になります。
循環水は、温水暖房用補充液を補給した場合、６～７年を目安
に水道水を補給した場合、２～３年を目安に入れ替えてください。
（36ページの定期点検を参照してください。）
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取扱説明書に従って行ってください。
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お客さま→お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所・サンポットエンジニアリング
　　　　　株式会社（裏表紙を参照してください）。

サンポット密閉式石油ストーブは使用される場所や条件、または使用時間により消耗・劣化する部品が
ありますので、修理資格者〔(一財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL.03-3499-2928)で行う技術管
理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕による定期点検を受けてください。

２シーズン毎に１回程度定期点検を受けてください。
ただし、湿度の高いところ、ほこりの多いところ(例えば、厨房室や製綿工場など)、温泉地域などでご
使用の場合は、1シーズン毎の点検が必要となりますのでお買い求めの販売店にご相談ください。

などを行います。

定期点検の費用についてはお買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所・サンポットエンジ
ニアリング株式会社にご相談ください。
定期点検の結果、部品交換及び修理などが必要な場合は、処置内容及び費用についてお客さまにご相
談申し上げます。

送油経路
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液晶表示部に、１分毎に
『　　　　』または『　　　　』を
１秒間隔で５回点滅表示する

点検時期お知らせ機能による点検時期のお知らせです。
故障ではありません。38～39ページをご参照ください。

■不完全燃焼防止装置について

●炭火やガス炊飯器、コンロなど他の燃焼機器を室内で使用している。
●ストーブ周囲に部屋の換気口があるなど排ガスが室外から流入している。

不完全燃焼防止装置（検知部）は、室内のガスを検知するセンサーです。センサーはストーブ本体
以外の燃焼ガスにも影響を受けます。ストーブを設置している部屋が下記のようになっていないか
確認してください。

あてはまる場合は一旦使用を中止して充分に換気し、原因を取り除いてから使用してください。

ストーブが停止後に何も表示しな
くなった

省電力表示中です。異常ではありません。
(17ページ参照 )

参

照

ペ

ジ

処   置

液晶表示部に表示された
チェックモード

炎

が

立

上

が

る

点

火

し

な

い

運
転
ラ
ン
プ
が
点
灯
し
な
い

現  象

原  因

異常が生じた場合は下表を参照して、お客さまご自身で処置してください。

電源プラグがコンセ
ントから抜けている

電源プラグをコンセン
トに確実に差し込む

油タンクに灯油がない 油タンクに給油する

停電があった
運転スイッチを押し
なおす

油タンクの送油バル
ブが閉じている

送油バルブを開く

定油面器の安全装置
が作動している

リセットボタンを押す

対流ガードにほこり
がたまっている

掃除する

対流ガードがカーテ
ンでふさがっている

カーテンを取り除く

給排気筒トップの先
端がふさがれている

給排気筒トップ先端の
しゃ閉物を取り除く

地震や強い衝撃があ
った

ストーブ周囲、油漏れ、
給排気筒を点検する

温水配管がつぶれている
温水バルブが閉じている

つぶれをなおす
温水バルブを開く

16

14

15

●

●

●

●

●

●

●

●
●

以上の方法で点検し、処置してもなおらないときは、使用を中止しお買い求めの販売店又は最寄りのサ
ンポット支店・営業所へご相談ください。
修理をお申しつけのときには故障内容をできるだけ詳しく、また表示部に表示されるチェックモードを
ご連絡ください。

排気管が抜けている 確実に接続する

循環水が不足している 循環水を補給する

（点滅）

●

●

●●

●●

●●

下記チェックモードは点検時期お知らせ機能の表示です。故障ではありません。

点検時期になった
（設計標準使用期間経過）

39ページを参照して、点検（有
料）を受けてください。

チェックモード 原因 処置
１分毎に『　　　　』または『　　　　』を
１秒間隔で５回点滅表示

31

31

31

33

31

31

32

32

31
34
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参

照

ペ

ジ

処   置

液晶表示部に表示された
チェックモード

炎

が

立

上

が

る

点

火

し

な

い

運
転
ラ
ン
プ
が
点
灯
し
な
い

現  象

原  因

異常が生じた場合は下表を参照して、お客さまご自身で処置してください。

電源プラグがコンセ
ントから抜けている

電源プラグをコンセン
トに確実に差し込む

油タンクに灯油がない 油タンクに給油する

停電があった
運転スイッチを押し
なおす

油タンクの送油バル
ブが閉じている

送油バルブを開く

定油面器の安全装置
が作動している

リセットボタンを押す

対流ガードにほこり
がたまっている

掃除する

対流ガードがカーテ
ンでふさがっている

カーテンを取り除く

給排気筒トップの先
端がふさがれている

給排気筒トップ先端の
しゃ閉物を取り除く

地震や強い衝撃があ
った

ストーブ周囲、油漏れ、
給排気筒を点検する

温水配管がつぶれている
温水バルブが閉じている

つぶれをなおす
温水バルブを開く

16

14

15

●

●

●

●

●

●

●

●
●

以上の方法で点検し、処置してもなおらないときは、使用を中止しお買い求めの販売店又は最寄りのサ
ンポット支店・営業所へご相談ください。
修理をお申しつけのときには故障内容をできるだけ詳しく、また表示部に表示されるチェックモードを
ご連絡ください。

排気管が抜けている 確実に接続する

循環水が不足している 循環水を補給する

（点滅）

●

●

●●

●●

●●

下記チェックモードは点検時期お知らせ機能の表示です。故障ではありません。

点検時期になった
（設計標準使用期間経過）

39ページを参照して、点検（有
料）を受けてください。

チェックモード 原因 処置
１分毎に『　　　　』または『　　　　』を
１秒間隔で５回点滅表示

31

31

31

33

31

31

32

32

31
34
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故障･異常の見分け方と処置方法 つづき

■点検時期お知らせ機能について
●本製品には、点検時期お知らせ機能が搭載されております。
●

●故障ではありませんので使用できますが、法定点検(有料)を受けてください。
●

※所有者登録をしていただきますと、法定点検の時期になりましたら弊社より法定点検の通知をいた
　しますが、使用状況によっては弊社からの通知前にストーブの点検時期お知らせ機能による表示が
　出る場合があります。この場合は、ストーブの点検時期お知らせ機能が表示したとき、または弊社
　からの通知のどちらかで定期点検を受けてください。

■点検時期お知らせ機能の再告知について
●法定点検を受けてから3年相当の使用期間が経過しますと、表示部に『　　　　 』を表示(1分ごと

に5回点滅表示)して点検時期を再度お知らせします。
●ストーブを安全にお使いいただくために、法定点検に準じた点検(有料)を受けてください。

連絡先：サンポット株式会社

 携帯電話・PHS・公衆電話・IP電話の場合は最寄りのサンポット支店・営業所にご連絡ください。
受付時間：午前9時から午後5時まで
       ※土日祝日および弊社指定定休日（年末年始、夏季）を除く。

●

2秒表示

運転スイッチ「切」時
の通常表示

10秒以上押す

法定点検についてはストーブに附属の｢特定保守製品についての説明書｣をご覧いただくか、下記の
連絡先までご連絡ください。点検のご案内をさせていただきます。

 　電話：0120-911-064（2を選択、通話料無料）

※補修用性能部品の保有期間を経過している場合がありますので、ストーブの使用期間、状態によって
　は補修・修理ができないことがあります。

※上記の操作を行ってから1年相当の使用期間が経過し
　ますと、再び表示部に『　　　　』を表示して点検時
　期を再度お知らせします。
　法定点検または法定点検に準じた点検(有料)を受けてください。

ストーブの使用時間が設計標準使用期間の8年相当を経過しますと表示部に『　　　　　』を表示
(1分ごとに5回点滅)して、点検時期をお知らせします。

点検時期お知らせ機能の表示・再告知表示のユーザーリセット方法
点検時期お知らせ機能の表示・再告知表示は、下記の操作方法で一時的に表示しないようにでき
ます。
①省電力表示に入っている場合は、運転スイッチ以外のいずれかのボタンを一度押して、表示部
　を表示させてください。
②運転スイッチが｢切｣の状態で室温・火力調節ボタンの
　｢△｣を10秒以上押し続けてください。
③表示部に『　　　　 』を2秒間表示し、運転スイッチ
　｢切｣時の通常表示に切換ります。
　(ユーザーリセット完了)

チェックモード表示部

チェックモードに下記のような表示が出たときは、運転スイッチを｢切｣にし、ストーブが
冷えてから下記の処置をしてください。

処　置　の　方　法

お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット
支店・営業所へご連絡ください。

チェックモード 原　因

炎有り検知した。
(フレームロッドの短絡)

点火不良(E-03、E-33)が
2回連続して起こった。

お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット
支店・営業所へご連絡ください。

運転中にバーナサーミスタの温
度が低下した。

お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット
支店・営業所へご連絡ください。

お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット
支店・営業所へご連絡ください。

お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット
支店・営業所へご連絡ください。
（修理までの間、ストーブ運転は可能です）

お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット
支店・営業所へご連絡ください。

お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット
支店・営業所へご連絡ください。

お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット
支店・営業所へご連絡ください。

お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット
支店・営業所へご連絡ください。

運転中にバーナサーミスタが断
線した。

運転中に室温サーミスタが断線
した。

燃焼用送風機が動作しなく
なった。

床温サーミスタが断線した。

バーナサーミスタが短絡した。

点火前にポット内が異常高温
だった。

不燃防(検知部)が故障した。

不燃防(検知部)が断線した。

安全装置のページでE-03、E-33を確認し
てください。
再びチェックモードが表示される場合には、
お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット
支店・営業所へご連絡ください。

お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット
支店・営業所へご連絡ください。(修理まで
の間、手動運転でストーブ運転は可能です。
その間は現在温度表示部に『－－』が表示さ
れます。)

※現在温度表示部に『－－』の表示が出たときは、『　　　　』を参照してください。
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チェックモード表示部

チェックモードに下記のような表示が出たときは、運転スイッチを｢切｣にし、ストーブが
冷えてから下記の処置をしてください。

処　置　の　方　法

お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット
支店・営業所へご連絡ください。

チェックモード 原　因

炎有り検知した。
(フレームロッドの短絡)

点火不良(E-03、E-33)が
2回連続して起こった。

お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット
支店・営業所へご連絡ください。

運転中にバーナサーミスタの温
度が低下した。

お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット
支店・営業所へご連絡ください。

お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット
支店・営業所へご連絡ください。

お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット
支店・営業所へご連絡ください。
（修理までの間、ストーブ運転は可能です）

お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット
支店・営業所へご連絡ください。

お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット
支店・営業所へご連絡ください。

お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット
支店・営業所へご連絡ください。

お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット
支店・営業所へご連絡ください。

運転中にバーナサーミスタが断
線した。

運転中に室温サーミスタが断線
した。

燃焼用送風機が動作しなく
なった。

床温サーミスタが断線した。

バーナサーミスタが短絡した。

点火前にポット内が異常高温
だった。

不燃防(検知部)が故障した。

不燃防(検知部)が断線した。

安全装置のページでE-03、E-33を確認し
てください。
再びチェックモードが表示される場合には、
お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット
支店・営業所へご連絡ください。

お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット
支店・営業所へご連絡ください。(修理まで
の間、手動運転でストーブ運転は可能です。
その間は現在温度表示部に『－－』が表示さ
れます。)

※現在温度表示部に『－－』の表示が出たときは、『　　　　』を参照してください。
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故障･異常の見分け方と処置方法 つづき
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油タンクの送油バルブ、温水バルブを閉じる

（34、35ページ参照）

次シーズンに据付けるときには、必ずお買い求めの販売店に依頼してください。

■不完全燃焼防止装置（検知部）
不完全燃焼防止装置の検知部は、有効期限までに交換が必要になります。有効期限を過ぎると検知部
の感度が鈍くなり、不完全燃焼防止装置が正常に作動しないおそれがあります。
不完全燃焼防止装置（検知部）の有効期限は機器右側面に表示されております。（44ページ参照）
なお、不完全燃焼防止装置（検知部）の交換は有料です。

修理資格者〔(一財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)な
ど〕が修理いたします。
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対震自動消火装置、停電安全装置、温風過熱防止装置、点火安全装置、
燃焼制御装置、温水過熱防止装置、不完全燃焼防止装置

置台(1)、壁固定金具(2)、上面ガード(1)、遮熱板(1)、ワイヤーバンド大(1)、ゴム製送油
管(1.2m)(１)、ワイヤーバンド小(2)、給排気筒セット(1)、排気管断熱カバー(1)、ストッパー
リング(1)、ツインチューブ(1)、ワンタッチクランプ(4)、4×25タッピングねじ(5)、取扱
説明書(1)、工事説明書(1)、特定保守製品説明書(1)、所有者票(1)、保護シール(1)

UFH-648UKF

33kg

FWT-7M-6

筒型20mm　10A　1個、筒型20mm　5A　1個
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UFH-648UKF

10年です。

チェックモード表示

型名

有効期限シール
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A寸法を10～30cmまで近づける場合は、前面ガードに附属の遮熱板を取り付けてください。
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給気管・排気管を延長する場合は、3m3曲がり以下で取り付けられる場所を選定してください。

給気管・排気管を延長する場合の注意

給気管・排気管を延長設置している場合、延長長さは3m以下、曲がりは３箇所以下と
してください。
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¡

¡

ソフトパネルをソフトパネル附属の取扱説明書に従って敷設してください。
ソフトパネルの最大接続畳数は一系統4.5畳まで、二系統3畳＋3畳までです。
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¡上記より全容量を求めて不凍液の必要量を計算します。
全容量 × 不凍液割合 ＝ 不凍液量
（例）外気温－20℃（不凍液割合は0.8）、ソフトパネル4.5畳用敷設、配管片道全長5ｍの場合
全容量：1.7L(ストーブ)＋3.0L(床暖房パネル)＋0.1L(配管)×5

＝1.7＋3.0＋0.5＝5.2L
不凍液量：5.2×0.8≒4.2L

３畳用
（左右取付兼用）

２畳用

2.4

1.9

1.6

３畳用
（正方形）
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■給水およびエアー抜きの方法
¡循環水の補給およびエアー抜きを次のように行ってください。

2ストーブ背面にある往きバルブ・戻りバルブが｢閉｣の状態になっていることを確認する

4給水パイプを手でおさえながら、循環水を水タンク
｢上限｣まで入れる

5操作部の床暖房ボタンを5秒以上押す
¡液晶表示部に「P-on」が表示され、2分間循環ポンプが
運転します。

¡

6再び循環水を水タンク｢上限｣まで入れる
7ストーブと床暖房パネルを接続する
8A回路の往きバルブ・戻りバルブを｢開｣の状態にする
9上記5の操作を再度行う
循環ポンプが停止し、液晶表示部が現在時刻表示に戻
ればエアー抜きは完了です。

この間に水タンクの水位が｢下限｣以下になった場合は、
「ピピピッ」音を発して循環ポンプが停止しますので、
再度循環水を「上限」まで入れてください。
（循環水を「下限」以上入れると「ピピピッ」音が停止
し、自動的に循環ポンプが運転します。）
その後2分間水タンクの水位が「下限」以下にならなけ
れば、循環ポンプが停止し、液晶表示部が現在時刻表
示に戻ます。

3ストーブ前面の給水扉を開き、給水パイプを引き出す

¡床暖房パネルを一系統しか敷設しない場合は、必ずA回路を使用してください。
B回路の往きバルブ・戻りバルブは「閉」の状態で使用してください。
B回路を使用した場合、流水音がすることがあります。

¡循環量をバルブで調節する場合は、必ず戻りバルブで行ってください。往きバルブでは行わない
でください。
往きバルブで行った場合、流水音がすることがあります。

¡循環水は、温度が上昇しますと膨張しますので、水タンクの上限を越えないよう補給してください。

¡温水配管内のエアー抜きが不十分ですと、循環水の循環する音が大きくなることがあります。
この場合は、再度エアー抜きを行ってください。

1運転スイッチが「切」になっていることを確認する

¡エアー抜きを途中で終了する場合は、いずれかのボタンを押してください。（液晶表示部が現在時
刻表示に戻ります。）

¡

5,9

2分間水タンクの水位が「下限」以上の場合は、循環ポ
ンプが停止し、液晶表示部が現在時刻表示に戻ります。

¡

Ａ回路戻り Ａ回路往き

Ｂ回路戻り 

 Ｂ回路往き

 往きバルブ
「閉」　　　　 

 戻りバルブ
「閉」

給水パイプ

給水口キャップ

給水扉

 往きバルブ
「開」　　　　 

 戻りバルブ
「開」　　　　 
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1,12

運転ランプと表示部のバックライトが点灯
します。

運転ランプが消灯します。（10秒後表示部
のバックライトが暗くなります。）

41

14

15
対流用ファンはストーブが冷えるまでの
約8分間回り続けます。

約100秒～4分間予熱後、着火します。
予熱後対流用ファンが回り、約2.5分間
予備燃焼を行います。
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　  型　　　　　名

★ お 買 い 上 げ 日

★ お　　 客 　　様

★ 販　　 売 　　店

修理メモ

〒025-0301　岩手県花巻市北湯口第２地割１番地２６
お客様相談窓口　TEL 0198-37-1177

★  製　造　番　号 No.
１　年

年　　　　　月　　　　　日
ご住所
お名前
電話　　　　（　　　）

電話　　　　　（　　　）

販売店様へお願い

㊞
住所・店名

UFH-648UKF

保証書（販売店様控）

　  保　証　期　間

△
切
り
取
り
線
▽

⑴本保証書（販売店様控）及び次のページの保証書（お客様控）の★印欄に必ず必要事項をご記入の上、本保証書は
切り取り線より切り取り保管し、次のページの保証書（お客様控）は本取扱説明書とともにお客様にお渡しください。
　※カーボン紙を差し込んで次のページに複写してください。
⑵本保証書に記載したお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のため以外には
使用しないでください。

★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずお確かめください。
販売店の記載がないときは、それを証明する領収書などが必要となりますので、一緒に保管してください。





　  型　　　　　名

★ お 買 い 上 げ 日

★ お　　 客 　　様

★ 販　　 売 　　店

修理メモ

〒025-0301　岩手県花巻市北湯口第２地割１番地２６
お客様相談窓口　TEL 0198-37-1177

★  製　造　番　号 No.
１　年

年　　　　　月　　　　　日
ご住所
お名前
電話　　　　（　　　）

電話　　　　　（　　　）

＜無料修理規定＞

㊞
住所・店名

UFH-648UKF

保証書（お客様控）

　  保　証　期　間

１．　取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理
致します。

２．　保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示くだ
さい。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

３．　器具はきびしい品質管理のもとに生産しておりますが、使用される場所や条件、又は使用ひん度等で変化することは避け
られません。従って未然にトラブルを防止し、末永く安心してご使用いただくために、２シーズンに１回程度シーズンはじめ
か保管する前のどちらかに（石油ふろがま、石油給湯機は１～２年に１回程度）、専門技術者による点検整備を依頼されるこ
とをおすすめします。点検整備・交換部品の費用はお客様にご負担いただきます。

４．　ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
５．　ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書裏面に記載の

最寄りの当社支店・営業所にお問い合せください。
６．　保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
　　　　（イ）　使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
　　　　（ロ）　お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障及び損傷
　　　　（ハ）　火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、給水の供給事情等（石油ふろがま、石油給湯機）に

　　　　　よる故障及び損傷
　　　　（ニ）　指定以外の燃料、不純燃料の使用による故障及び損傷
　　　　（ホ）　特殊使用（例えば、車両、船舶への搭載等）に使用された場合の故障及び損傷
　　　　（ヘ）　本保証書の提示がない場合
　　　　（ト）　本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
　　　　（チ）　条例等に適合しない据付工事が行われたことによる故障及び損傷
７．　本書は日本国内においてのみ有効です。
８．　本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様
の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売
店または取扱説明書裏面記載の最寄りの当社支店・営業所にお問い合せください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために記載内容を利
用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずお確かめください。
販売店の記載がないときは、それを証明する領収書などが必要となりますので、一緒に保管してください。



このような場合、事故防止のため使用をせずス
イッチを切りコンセントから差し込みプラグを
抜いて、必ずお求めの販売店または石油機器技
術管理士などに、点検修理をご相談ください。
ご自分での修理は危険な場合がありますから、
絶対なさらないでください。

32400073000A
0000

青森サービスセンター 〒030-0131 青森市問屋町2丁目18番18号 ☎017-738-4414 FAX.017-738-4415

〒080-0023　帯広市西13条南11丁目9番地

☎024-953-8091   FAX.024-953-8092〒963-8041　郡山市富田町字下双又15番14号

☎0166-74-4585   FAX.0166-74-3973〒070-8002　旭川市神楽2条9丁目3番10号




